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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент определяет порядок выдачи технических условий,
условий подключения и осуществления подключения объектов капитального строительства
(реконструкции) к водопроводным и тепловым сетям (далее «Сети»), находящихся на праве
хозяйственного ведения в МУП «Очаг» (далее «Поставщик»).

Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.07.2010 №190-ФЗ «О
теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения»;



- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке
подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 "О
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования"

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

-
2.1. Уполномоченный орган исполнительной власти или правообладатель земельного

участка (далее - Заказчик) направляет «Поставщику» на имя директора запрос (заявление) о
получении технических условий на подключение объекта капитального строительства
(реконструкции) к «Сетям» МУП «Очаг».

2.2. Запрос должен быть подписан уполномоченным представителем Заказчика и
содержать следующие сведения:
- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
- заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего запрос;
- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного
участка);
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство объекта капитального строительства или на котором расположен
реконструируемый объект капитального строительства;
- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
- необходимые виды ресурсов, получаемых от «Сетей» «Поставщика»;
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.

2.3. Директор «Поставщика» определяет из числа сотрудников «Поставщика»
ответственного исполнителя по данному запросу.

2.4. Ответственный исполнитель по запросу заводит дело по объекту капитального
строительства (реконструкции), в котором хранится вся информация по этому объекту. Срок
хранения информации 2 (два) года от даты поступления последнего документа.

2.5. Ответственный исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
регистрации запроса производит проверку документов прилагаемых к запросу в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 и при
отсутствии требуемых документов подготавливает ответное письмо в адрес Заказчика за
подписью директора «Поставщика» с перечнем необходимых документов.

2.6. При наличии в запросе всех необходимых документов ответственный
исполнитель в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента регистрации запроса определяет с
использованием имеющейся информации и информационно-расчетных систем техническую
возможность подключения объекта капитального строительства (реконструкции) к «Сетям»
«Поставщика» на основе:
- анализа резерва мощностей по производству и пропускной способности «Сетей»;
- оценки альтернативных вариантов подключения объекта капитального строительства
(реконструкции) к существующим «Сетям»;
- учета ранее выданных технических условий на подключение объектов капитального
строительства (реконструкции) к «Сетям»;



2.7. Техническая возможность подключения существует при наличии:
- резерва пропускной способности «Сетей»;
- резерва мощности по поставке водных ресурсов или тепловой энергии.

2.8. В случае, когда техническая возможность подключения отсутствует,
ответственный исполнитель обеспечивает подготовку мотивированного отказа в выдаче
технических условий.
Мотивированный отказ в выдаче технических условий должен быть отправлен Заказчику в
срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты регистрации запроса у
«Поставщика».

2.9. В случае, когда отсутствует однозначное решение по точке
подключения, «Поставщик» вправе рекомендовать Заказчику провести поверочные расчеты
водо- или теплоснабжения с поиском возможностей подключения.

2.10. В случае, когда существует техническая возможность подключения объекта
капитального строительства (реконструкции) к «Сетям» «Поставщика», ответственный
исполнитель осуществляет подготовку технических условий (приложение 1).

2.11. Технические условия должны содержать следующие данные:
максимальную нагрузку в возможных точках подключения;

- срок подключения объекта капитального строительства (реконструкции) к «Сетям»
«Поставщика»;
- срок действия технических условий составляет не менее 2 лет с даты их выдачи. По
истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

2.12. Подключение потребителей к «Сетям» «Поставщика» в случае поставки и
транспорта водных ресурсов или тепловой энергии сторонними организациями регулируется
совместными регламентами.
2.13. Один экземпляр технических условий ответственный исполнитель направляет
заказчику.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3.1. Правообладатель земельного участка (далее по тексту - Заказчик) направляет
«Поставщику» на имя директора «Поставщика» запрос о получении условий подключения на
подключение объекта капитального строительства (реконструкции) к «Сетям»
«Поставщика».

3.2. Запрос должен содержать полное и сокращенное наименование Заказчика (для
физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес.
К запросу прилагаются следующие документы:
- заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименование Заказчика (для
физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление (при необходимости);
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
- топографическая карта участка в масштабе 1:500(для квартальной застройки 1:2000), со
всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, согласованная с
эксплуатирующими организациями с нанесением границ земельного участка и посадкой
здания);

информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
- информация о характеристиках водопотребительских или теплоэнергетических нагрузок
объекта капитального строительства (реконструкции);
- сведения о режимах водо- или теплопотребления для объекта капитального строительства
(реконструкции);



- данные о расположении проектируемого узла учета;
- подтверждающие документы на расселение жилья (в случае если Заявитель расселял или
будет расселять жильё на месте предполагаемого размещения объекта) для новых ТУ.

3.3. Директор «Поставщика» определяет ответственного исполнителя по данному
заявлению.

3.4. Ответственный исполнитель по запросу проверяет соответствие
документов (информации), прилагаемых к запросу перечню, указанному в пункте 3.2.
настоящего Регламента. В случае несоответствия пакета документов (информации)
требуемому, ответственный исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
регистрации заявления у «Поставщика» направляет в адрес Заказчика письмо за подписью
директора «Поставщика» о необходимости представления полного комплекта документов
(информации).

3.5. Ответственный исполнитель в течение 5 (пяти) дней с момента регистрации
заявления проводит анализ возможности подключения объекта капитального строительства
(реконструкции) к «Сетям».

3.6. После получения запроса Заказчика с полным пакетом требуемых данных
ответственный исполнитель осуществляет подготовку условий подключения (приложение
2) или подготавливает мотивированный отказ в их выдаче в случае представления не всех
документов, указанных в пункте 3.2. Ответственный исполнитель в течение 6 рабочих дней с
даты регистрации запроса о подключении или подготовки условий подключения уведомляет
об этом заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов
рассматривает заявление о подключении.

3.7. Ответственный исполнитель обеспечивает визирование условий подключения у
директора «Поставщика».

3.8. Один экземпляр условий подключения ответственный исполнитель направляет
Заказчику.

4.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

4.1. Инженер теплотехник «Поставщика» является координатором действий
структурных подразделений «Поставщика» в процессе осуществления подключений.

4.2. В соответствии с выданными условиями подключения Заказчик в течение 6
(шести) месяцев с момента их получения от «Поставщика» разрабатывает проектную
документацию и представляет ее на согласование «Поставщику».

4.3. Инженер теплотехник «Поставщика» в течение 20 дней с момента получения
проектной документации рассматривает ее и передает Заказчику согласованную проектную
документацию или предписание об устранении замечаний к проектной документации.

4.4. В случае наличия замечаний или разногласий к проектной документации
«Поставщик» имеет право предложить Заказчику провести независимую экспертизу
проектной документации.

4.5. Заказчик передает «Поставщику» два экземпляра раздела «Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

4.6. Перед началом производства работ по реализации условий подключений Заказчик
(генподрядная организация) заключает с «Поставщиком» договор на ведение технического
надзора.

4.7. После выполнения условий подключения к «Сетям», Заказчик предъявляет их для
осмотра и допуска к эксплуатации представителям федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор и государственный технический надзор, зам. директора «Поставщика».



4.8. Выполнение Заказчиком условий подключения подтверждается Актом о
готовности к эксплуатации, подписываемым уполномоченными представителями
«Поставщика» и Заказчиком.

4.9. Работы по подключению могут осуществляться силами «Поставщика» на
основании отдельного договора, заключаемого с Заказчиком.

4.10. При осуществлении подключения, Заказчик оформляет необходимые документы
для заключения договора на теплоснабжение.

5.ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

5.1. Сети ГВС:
5.1.1. Подключение осуществляется только при полном исполнении технических

условий.
5.1.2. Запрещается подключение самодельных врезок на центральном трубопроводе.
5.1.3. Материал, используемый при монтаже должен соответствовать ГОСТ и

техническим условиям.
5.1.4. Установка запорной арматуры и обратного клапана осуществляется на отдельно

стоящем распределительном устройстве.
5.1.5. Устройство подключения трубопровода в колодце подключения должно

обеспечивать свободный доступ служб эксплуатации.
5.1.6. Запрещено устройство дополнительных несанкционированных колодцев на

сетях центрального теплоснабжения.
5.2. Тепловые сети:
5.2.1. Подключение осуществляется только при полном исполнении технических

условий.
5.2.2. Непосредственное подключение к тепловым сетям «Поставщика»

осуществляется только силами специалистов «Поставщика».
5.2.3. Запрещено устройство дополнительных несанкционированных колодцев на

тепловых сетях.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6.1. Телефоны и адреса службы.

ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения:

Производственно-технический отдел МУП «Очаг» Ульяновская область, Мелекесский
район, Новоселкинское сельское поселение, ул. Автодорожная д. 5.

Контактный телефон 8(927)874-15-52, е-тай: тир.оспа§@таи.га

Ответственный исполнитель Мишушин Константин Юрьевич.



приложение 1
Муниципальное унитарное предприятие «Очаг»

МУЛ «ОЧАГ»
433529, Ульяновская область Мелекесский район, п.Новосёлки, ул.Автодорожная, д.5,

тел.8-84235-91799,
е-таП: тир.осЬа§@таП.га

ИНН/КПП 7329001547 / 732901001
ОГРН1107329001427

исх. № от 201 г
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «Очаг»

И.А. Повзун
20 г.

от« 20 г. №
Технические условия

Для определения возможности подключения (реконструируемого) проектируемого
объекта к тепловым сетям (горячего водоснабжения) МУП «Очаг»
Заказчик: .
Срок действия технических условий 2 года, подключение необходимо осуществить в течение
срока действия технических условий. По истечении Срока действия параметры технических
условий могут быть изменены или аннулированы.

1. Расчеты сетей и установленного оборудования выполнить на максимальную
тепловую нагрузку Гкал/час при температуре наружного воздуха: °С.

2. Подключение проектируемого (реконструируемого) объекта возможно по
независимой схеме (зависимой схеме), с установкой в тепловом пункте (узле) объекта
приборов учета тепловой энергии.

Заказчику необходимо обратиться в МУП «Очаг» в установленном порядке за
получением условий подключения с предоставлением документов, предусмотренных
Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83.

Обязательства МУП «Очаг», по обеспечению подключения объекта капитального
строительства к сетям МУП «Очаг» прекращаются в случае, если в течение 1 (одного) года с
даты получения технических условий правообладатель земельного участка не обратится с
заявлением о подключении и получением условий подключения к сетям МУП «Очаг».

Инженер теплотехник 7-К.Ю. Мишушин /

Технические условия получил

20 г.



;

приложение 2

Муниципальное унитарное предприятие «Очаг»
МУЛ «ОЧАГ»

433529, Ульяновская область Мелекесский район, п.Новосёлки, ул.Автодорожная, д.5,
тел.8-84235-91799,

е-таП: тир.оспа§@гтш1.ги
ИНН/КПП 7329001547 / 732901001

ОГРН 1107329001427

исх. № от 201
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП
«Очаг»

_И.А.Повзун
20 г.

от«
Условия подключения
» 20 г. №

Для разработки проекта подключения проектируемого (реконструируемого) объекта
к тепловым сетям МУП «Очаг»

Технические условия от « » 20 г. № .

Срок действия условий подключения 2 года, по истечении которого, условия подключения
могут быть изменены или аннулированы, а тепловая энергия передана другому потребителю.

Заказчик: .

(наименование организации)

1. Расчет тепловых сетей и установленного оборудования выполнить на
максимальную тепловую нагрузку Гкал/час при температуре наружного воздуха:

Максимальный (среднечасовой) расход теплоснабжения ( ) т/ч.

Всего по объекту, в
т.ч.:
Нежилая часть

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Общая Отопление Вентиляция Горячее
водоснабжение

2. Подключение возможно к тепловой сети . Точка (диаметр)
подключения (или определить расчетом, или в соответствии с техническими
условиями).

3. Для подключения необходимо:
- выполнить реконструкцию тепловых сетей, ЦТП, ИТП для обеспечения подключения
дополнительной тепловой нагрузки;
- разработать проект участка тепловой сети от точки подключения до проектируемого
объекта. Диаметр трубопроводов определить расчетом;



- разработать проект ИТП (ЦТП) проектируемого объекта на полную тепловую нагрузку (в
том числе по видам потребления) подключаемых потребителей с учетом перспективного
развития;

разработать мероприятия, обеспечивающие бесперебойное тепло-водоснабжение
существующих потребителей.

4. Температурный график тепловой сети, принятый по качественно-количественному
методу в соответствии с температурой наружного воздуха:
отопительный период ± 5 °С;

5. Тепловые сети выполнить из стальных труб и фасонных изделий, изготовленных в
заводских условиях по ГОСТ 30732-2001. Проект выполнить в соответствии с требованиями
СНиП 41-02-2003, СП 41-105-2002.

5.1. При расчете расхода теплоносителей по каждой системе (в мЗ/час) вводить
коэффициент 1,15. При расчете поверхностей нагрева водяных подогревателей по каждой
системе указать требуемую и установленную поверхность нагрева (м2), в расчете
предусмотреть запас по поверхности нагрева в размере 10 %.

5.2. Разработать проект узла учета тепловой энергии для определения следующих
величин:
- времени работы приборов узла учета;
- отпущенной тепловой энергии;
-объема теплоносителя, отпущенного и полученного ЦТП или ИТП соответственно по
подающему и обратному трубопроводам;
-объема теплоносителя, расходуемого на подпитку отопительных систем зданий и
сооружений;
-тепловой энергии, отпущенной за каждый час;
-объема теплоносителя, отпущенного ЦТП или ИТП по подающему трубопроводу и
полученного по обратному трубопроводу за каждый час;
-объема теплоносителя, расходуемого на подпитку отопительных систем зданий и
сооружений за каждый час;
-среднечасовых и среднесуточных значений температур теплоносителя в подающем,
обратном трубопроводе;
-среднечасовые значения давлений теплоносителя в подающем, обратном трубопроводе;

6. Все выполненные работы должны быть отражены на исполнительных чертежах.
Исполнительные чертежи передаются Заказчику и МУП «Очаг»

7. Заказчику необходимо:
7.1. В течение 6 (шести) месяцев разработать проектную документацию и передать 3

экз. на бумажных носителях и 1 экз. в электронном виде для рассмотрения и согласования в
МУП «Очаг».

7.2. До начала подачи теплоносителя:
- получить акт допуска в эксплуатацию построенных тепловых сетей и теплопотребляющих
установок в МУП «Очаг»;

заключить договор энергоснабжения с МУП «Очаг»;
- оформить в установленном порядке акт разграничения, приняв границу эксплуатационной
ответственности в соответствии с законами РФ и обоюдной договорённости.

Инженер теплотехник /К.Ю. Мишушин/

Условия подключения получил
« » 20 г.



приложение 3

Муниципальное унитарное предприятие «Очаг»
МУЛ «ОЧАГ»

433529, Ульяновская область Мелекесский район, п.Новосёлки, ул.Автодорожная, д.5,
тел. 8-84235-91799,

е-таП: тир.осЬа§@таП.ги
ИНН/КПП 7329001547 / 732901001

ОГРН1107329001427

исх. № ох 201
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «Очаг»

И.А.Повзун
20 г.

от «

Условия подключения

» 20 г. №

Для разработки проекта подключения проектируемого (реконструируемого) объекта
к сетям горячего водоснабжения (ГВС) МУП «Очаг».

Технические условия от « » 20 г. № .
Срок действия условий подключения 2 года, по истечении которого, условия

подключения могут быть изменены или аннулированы.

Заказчик:
(наименование организации)

1. Расчет водопроводных сетей, установленного оборудования и глубины заложения
выполнить на норму потребления л/сут. при температуре наружного воздуха: °С.

2. Подключение возможно к водопроводной сети . Точка
(диаметр) подключения (или определить расчетом, или в соответствии с
техническими условиями).

3. Для подключения необходимо:
- разработать проект участка водопроводной сети от точки подключения до проектируемого
объекта. Диаметр трубопроводов определить расчетом;
- разработать мероприятия, обеспечивающие бесперебойное водоснабжение существующих
потребителей.

4. Температурный график водопроводной сети, принятый по качественно-
количественному методу в соответствии с температурой наружного воздуха:
- температура холодной воды + 5 °С;

5. Водопроводные сети выполнить из полиэтиленовых труб и фасонных изделий,
изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2001. Проект выполнить в соответствии
с требованиями СНиП 2.04.02.84, МДК 3-02.2001.

6. Разработать проект узла учета ГВС для определения следующих величин:
- времени работы приборов узла учета;
- объема воды, отпущенной из сети центрального водопровода;



- среднечасовых и среднесуточных значений объёмного расхода воды в индивидуальном
водопроводе.

7. Получить в МУП «Очаг» технические условия на установку узла учёта
потребляемой горячей воды.

7.1. Подключение осуществляется только при полном исполнении технических
условий.

7.2. Запрещается самодельные врезки и бандажи на центральном водопроводе.
7.3. Материал используемый при монтаже должен соответствовать ГОСТ и

техническим условиям.
7.4. Установка запорной арматуры и обратного клапана осуществляется на отдельно

стоящем распределительном устройстве.
7.5. Устройство подключения водопровода в колодце подключения должно

обеспечивать свободный доступ служб эксплуатации.
7.6. Запрещено устройство дополнительных несанкционированных колодцев на сетях

центрального горячего водоснабжения.
8. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором

МУП «Очаг» (тел. 8(937)874-15-52).
9. Все выполненные работы должны быть отражены на исполнительных чертежах.

Исполнительные чертежи передаются в МУП «Очаг».
10. Заказчику необходимо:
10.1. В течение 6 (шести) месяцев разработать проектную документацию и передать 3

экз. на бумажных носителях и 1 экз. в электронном виде для рассмотрения и согласования в
МУП «Очаг».

10.2. До начала подачи водных ресурсов:
- получить акт-справку допуска в эксплуатацию построенных сетей ГВС в МУП «Очаг»;
- заключить договор горячего водоснабжения с МУП «Очаг»;
- оформить в установленном порядке акт разграничения, приняв границу эксплуатационной
ответственности в соответствии с законами РФ и обоюдной договорённости.

Работы выполняемые силами МУП «Очаг» а также оформление актов и
исполнительных схем специалистами МУП «Очаг» производятся на основании заключённых
договоров и оплачиваются отдельно.

Инженер теплотехник /К.Ю. Мишушин/

Условия подключения получил

20 г.



Приложение 4

Муниципальное унитарное предприятие «Очаг»
МУП «ОЧАГ»

433529, Ульяновская область Мелекесский район, п.Новосёлки, ул.Автодорожная, д.5,
тел.8-84235-91799,

е-таП: тир.оспа§@таП.ги
ИНН/КПП 7329001547 / 732901001

ОГРН 1107329001427

исх. № от 201

Технические условия
для разработки проекта на строительство и подключение к сетям

МУП «Очаг»

1. Застройщик:
2. Адрес строительства:
3. Точка подключения смотровой колодец:
4. Глубина заложения труб:
5 Запорная арматура:
6. Материал труб:
7. Гарантируемый напор в системе:
8. Прибор учёта (обязательная установка):
9. Получить разрешение на копку траншеи в органах местной власти, ГИБДД.
10. Граница эксплуатационной ответственности:
11. Уточнить в ОАО «Ростелеком» место прокладки кабелей.
12. Строительство, обслуживание и ремонт водопровода от границы эксплуатационной
ответственности до здания производится силами и средствами Абонента.
13. Произвести герметизацию колодца.
14. По окончании строительства водопровода зарегистрировать его в МУП «Очаг» и вызвать
его представителя для проверки исполнения технических условий.
15. Провести работы по благоустройству.

Срок действия технических условий:

« » 20 г.

Инженер теплотехник /К.Ю. Мишушин/

С техническими условиями ознакомлен, обязуюсь исполнить.

Подпись застройщика

« » 20 г.

ОБРАЗЕЦ



Директору МУП
«Очаг»

И.А. Повзуну

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения
С целью предоставления технических условий или информации о плате за подключение
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

(полное наименование Заявителя, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон)
просит рассмотреть техническую возможность и выдать технические условия на
подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения или предоставить информацию о плате за подключение объекта капитального
строительства на принадлежащем мне земельном участке, расположенном по
адресу:

(адрес или место расположения участка, отдельных зданий, сооружений на участке).
Приложения к заявлению:
1. Заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего заявление.
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя
земельного участка)
3. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство объекта капитального строительства или на котором расположен
реконструируемый объект капитального строительства
4. Информация о разрешенном использовании земельного участка
5. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку
6. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
7. Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки.
Руководитель (должность) Ф. И.О. , М. П.
(подпись руководителя юридического лица)
или

(Фамилия Имя Отчество физического лица) (подпись физического лица, дата)
Указывается Ф. И.О телефон (рабочий и сотовый) исполнителя заявки
Примечание: Предоставлять обязательно полный пакет документов (согласно перечню).
Документы обязательно должны быть заверены печатью Заявителя и подписью
уполномоченного лица.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП
«Очаг»

_И.А.Повзун
20

Перечень необходимых документов для подключения
к системе отопления.

1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего заявление, выписка из ЕГРЮЛ. - 2 экз.
2. Копия Свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя). - 2 экз.
3. Копия Свидетельства о постановке юридического (физического) лица на учёт в налоговом
органе. - 2 экз.
4. Копия информационного письма Росстата о регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО. - 2 экз.
5. Копия паспорта физического лица (страницы №№ 3,4,6). -2 экз.
6. Копии документов, подтверждающих право владения объектом, чьи теплопотребляющие
установки подключаются к сети (решения местных органов власти о выделении земельного
участка под строительство или реконструкцию, договора купли-продажи недвижимости,
разрешительные письма Управления архитектуры города и т. п.) - 2 экз.
7. Ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к
территории населенного пункта масштабе 1:2000, согласованные с Управлением
градостроительства Администрации города. - 2 экз.
8. Топографическая карта земельного участка (с посадкой объекта) в масштабе 1:500, с
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласования с
организациями, эксплуатирующими указанные объекты. - 2 экз.
9. Кадастровый план земельного участка, на котором осуществляется строительство
(реконструкция) объекта капитального строительства. - 2 экз.
10. Величины тепловой нагрузки (тепловой расчёт или площадь отапливаемых помещений)
объекта от проектной организации, имеющей соответствующее разрешение на
проектирование систем теплоснабжения, и копии лицензии данной проектной организации. -
2 экз.
11. Копии ранее выданных ТУ на теплоснабжение (подключение к сети) объекта при их
наличии. - 1 экз.
12. Сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс), банковские реквизиты
(наименование банка, р/счет, к/счет, БИК). - 1 экз.
Примечание: Документы обязательно должны быть заверены печатью Заказчика и подписью
уполномоченного лица
Руководитель (должность) Ф. И.О. М. П.
(подпись руководителя юридического лица)
или

(Фамилия Имя Отчество физического лица) (подпись физического лица, дата)
Указывается Ф. И.О телефон (рабочий и сотовый) исполнителя заявки

Директор МУП «Очаг» /И.А. Повзун/



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП
«Очаг»

_И.А. Повзун
« » 20 г.

Перечень необходимых документов для подключения
к системе горячего водоснабжения.

1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего заявление, выписка из ЕГРЮЛ. - 2 экз.
2. Копия Свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя). - 2 экз.
3. Копия Свидетельства о постановке юридического (физического) лица на учёт в налоговом
органе. - 2 экз.
4. Копия информационного письма Росстата о регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО. - 2 экз.
5. Копия паспорта физического лица (страницы №№ 3, 4, 6). - 2 экз.
6. Копии документов, подтверждающих право владения объектом, чья система ГВС
подключаются к сети (решения местных органов власти о выделении земельного участка под
строительство или реконструкцию, договора купли-продажи недвижимости, разрешительные
письма Управления архитектуры города и т. п.) - 2 экз.
7. Ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к
территории населенного пункта масштабе 1:2000, согласованные с Управлением
градостроительства Администрации города. - 2 экз.
8. Топографическая карта земельного участка (с посадкой объекта) в масштабе 1:500, с
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласования с
организациями, эксплуатирующими указанные объекты. - 2 экз.
9. Кадастровый план земельного участка, на котором осуществляется строительство
(реконструкция) объекта капитального строительства. - 2 экз.
10. Величины тепловой нагрузки по потреблению горячей воды (количество абонентов-чел.)
объекта от проектной организации, имеющей соответствующее разрешение на
проектирование систем теплоснабжения, и копии лицензии данной проектной организации. -
2 экз.
11. Копии ранее выданных ТУ на теплоснабжение (подключение к сети) объекта при их
наличии. — 1 экз.
12. Сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс), банковские реквизиты
(наименование банка, р/счет, к/счет, БИК). - 1 экз.
Примечание: Документы обязательно должны быть заверены печатью Заказчика и подписью
уполномоченного лица
Руководитель (должность) Ф. И.О. М. П.
(подпись руководителя юридического лица)
или

(Фамилия Имя Отчество физического лица) (подпись физического лица, дата)
Указывается Ф. И.О телефон (рабочий и сотовый) исполнителя заявки

Директор МУП «Очаг» /И.А. Повзун/



Договор подключения
к (системе водоснабжения, системе теплоснабжения, системе водоотведения)

№

п. Новоселки « » 20 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Очаг» (МУП «Очаг»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора И.А. Повзуна, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице , действующего на основании

, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее -
«Договор»).

В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:
Заявитель - лицо, имеющее намерение подключить объект к инженерным сетям
Исполнителя.
Земельный участок - участок с указанием адреса (примерного месторасположения,
координат), где будет производиться подключение к инженерным сетям Исполнителя.
Исполнитель - организация, владеющая на праве собственности или ином законном
основании сетями и (или) источниками (объектами) тепловой энергии, водоснабжения,
водоотведения, к которым непосредственно или через которые осуществляется
подключение.
Объект - строящееся, реконструируемое или построенное ранее здание, сооружение,
строение, иной объект капитального строительства, расположенный в пределах земельного
участка Заказчика, не подключенный к коммунальной инфраструктуре Исполнителя.
Ресурс - источник жизнеобеспечения населения (вода, отопление, водоотведение,
газоснабжение, электроснабжение).
Техническое подключение - комплекс мероприятий, обеспечивающих в совокупности
фактическое присоединение инженерных сетей Заказчика к объекту МУП «Очаг» через
инженерные сети Исполнителя по водоснабжению согласно Схеме подключения
(выполняется Заказчиком) на Земельном участке;
Технические условия (далее - ТУ) - документ, выданный МУП «Очаг», на основании
которого определяются обязательства Сторон по осуществлению мероприятий по
Техническому подключению.
Точка подключения - место соединения эксплуатируемых Исполнителем сетей с
устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения сетей, установок объекта
строительства, расположенного в пределах границ земельного участка Заказчика.
Устанавливается Техническими условиями, выданными исполнителем.

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик принимает на себя обязательства
осуществить опосредованное подключение Объекта к сетям посредством подключения
(врезки) инженерных сетей Заказчика в трубопровод Исполнителя. Подключение должно
производиться в соответствии с выданными МУП «Очаг» Техническими условиями
(Приложение № к настоящему Договору) с нагрузкой (далее - «Ресурсы»)
по Схеме подключения (Приложение № ), подготовить Объект к подключению и
выполнить иные обязательства предусмотренные настоящим Договором.
Техническое подключение осуществляется в целях (водоснабжения, теплоснабжения)
Объекта Заказчика, точка подключения определяется в ТУ.
1.2. Для осуществления подключения Заказчик обязуется выполнить работы по
строительству инженерных сетей (далее - «Трубопровод») от Объекта до точки
подключения и фактическому подключению (врезке) к сетям инженерно - технического
обеспечения Исполнителя согласно Схеме подключения (Приложение № ).



1.3. Работы по присоединению (врезке) осуществляются Заказчиком своими силами и за свой
счет. Исполнитель вправе непосредственно контролировать проведение любых работ по
присоединению (врезке) Трубопровода в систему.

2. Порядок и условия обеспечения подключения
2.1. Подключение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в
следующем порядке:
а) Заказчик осуществляет условия подключения в соответствии с Техническими условиями;
б) Исполнитель проверяет выполнение Заказчиком Технических условий по согласованному
проекту и подписывает с Заказчиком акт о присоединении;
в) фактическое присоединение Заказчиком построенного Трубопровода к сетям инженерно-
технического обеспечения Исполнителя осуществляется согласно Схеме подключения
(Приложение №____). До начала работ по фактическому присоединению, Стороны обязаны
согласовать границы эксплуатационной ответственности;
2.2. В любое время, но до начала осуществления подачи Ресурса Объекта Заказчик:
а) обязан обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения Заказчиком
Технических условий, то есть предоставляет МУП -«Очаг» выполненные работы по
присоединению к сетям;
б) заключить с МУП «Очаг» договор (о горячем водоснабжении, теплоснабжении) Объекта
после осуществления фактического Технического подключения в течение 5 (Пяти)
календарных дней;
в) осуществить за свой счет промывку и дезинфекцию устройств и сооружений,
необходимых для подключения к системе водоснабжения;
г) получить разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта.

>
3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Плата за подключение (врезку) Трубопровода Заказчика в инженерные сети
Исполнителя не взимается.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. При технической возможности осуществить действия по обеспечению подключения
систем до точки подключения Объекта, указанной в Схеме подключения (Приложении
№ ) к настоящему Договору.
4.1.2. Рассмотреть и согласовать предоставленную Заказчиком документацию в срок не
превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты ее получения либо предоставить
мотивированный отказ в течение 10 (десяти) дней с момента получения.
4.1.3. Проверить выполнение Заказчиком Технических условий и наличие пломб на приборах
(узлах) учета ресурсов, краны и задвижки на их обводах в 5-дневный срок со дня получения
от Заказчика уведомления о готовности Трубопровода и оборудования Объекта к приему
ресурсов.
4.1.4. Осуществить подключение (врезку) Трубопровода к сети инженерно-технического
обеспечения Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента завершения
осмотра, при условии положительных результатов подобного осмотра.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Обратиться к Заказчику с предложением об изменении сроков подключения Объекта к
сетям Исполнителя;
4.2.2. Согласовать с Заказчиком увеличение заявленной нагрузки при условиях наличия
технической возможности.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. В соответствии с выданными техническими условиями подключения Объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения разработать проектную документацию. Отступления



от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе разработки
документации, подлежат обязательному согласованию с МУП «Очаг». После подготовки
документации, Заказчик передает данную документацию на согласование Исполнителю.
Документация должна быть изготовлена и представлена Исполнителю на согласование не
позднее даты заключения настоящего Договора по акту приема-передачи.
4.3.2. Полностью подготовить инженерную инфраструктуру Объекта к подключению к сетям
Исполнителя, а также осуществить техническое подведение данной инфраструктуры,
включая прокладку Трубопровода, к сетям Исполнителя для осуществления Технического
подключения (врезки) в данные сети путем монтажа до точки подключения. Кроме того,
Заказчик обязуется приобрести и установить все необходимые приборы (узлы) учета
водопотребления, согласно СНиП, выданным техническим условиям, согласованному
проекту и предъявить их к осмотру и приемке в эксплуатацию в МУП «Очаг»; (для договора
на водоснабжение) произвести промывку и дезинфекцию сетей в присутствии представителя
МУП «Очаг» перед осуществлением работ по подключению до получения результатов
анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиенических требованиям;
4.3.3. Предъявить к осмотру представителям Исполнителя и МУП «Очаг» результаты
строительно-монтажных работ по прокладке и монтажу Трубопровода (с установленными
приборами учета водопотребления) для их осмотра и составления соответствующих актов о
выполнении работ. Исполнитель обязуется осуществить осмотр указанных результатов не
позднее 14 календарных дней с момента их предъявления при условии, что в указанный срок
Заказчик также сможет участвовать в осмотре. Полностью смонтированный и
протестированный Трубопровод, построенный Заказчиком, должен быть предъявлен к
осмотру представителям МУП «Очаг» не позднее даты фактического подключения.
Готовность Объекта к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя должна быть
подтверждена письменным оповещением Заказчика в адрес Исполнителя, а также
документацией по выполнению Технических условий;
4.3.4. В 5-дневной срок с момента выявления факта невозможности завершения
строительства Трубопровода уведомить Исполнителя и согласовать с ним изменение сроков
готовности к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя;
4.3.5. В случае принятия решения о прекращении или приостановке работ по
проектированию и строительству Трубопровода в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик
обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и согласовать с Исполнителем сроки
выполнения работ по восстановлению земельного участка до состояния, в котором он был на
момент начала работ Заказчика;
4.3.7. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного
согласия Исполнителя;
4.3.8. Учитывать замечания и соблюдать требования Исполнителя, направленные на
обеспечение безопасности и надежности подключения, соответствие подключения
проектной документации, согласованной с МУП «Очаг», а также безопасности и
целостности сетей Исполнителя;
4.3.9. Если в ходе присоединения Заказчик либо привлеченные им лица повреждают
конструкции сетей Исполнителя, а также сетей прочих поставщиков ресурсов, Заказчик
обязуется в разумно кратчайшие сроки и за свой счет устранить последствия таких
повреждений;
4.3.10. Если подключение было проведено с нарушениями законодательства, либо
технических правил и регламентов, а также проекта, согласованного с МУП «Очаг», и в
результате этого Исполнителю был причинен ущерб, Заказчик обязуется полностью
возместить Исполнителю реальный ущерб в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента
получения соответствующего требования либо устранить его своими силами или силами
третьих лиц за свой счет. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.
4.4. Заказчик вправе:



4.4.1. Обратиться к Исполнителю с предложением об изменении срока (сроков производства
работ для) подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя;
4.4.2. В 10- дневный срок, после возникновения необходимости увеличения требуемой
заявленной нагрузки обратиться в МУП «Очаг» с просьбой об изменении Технических
условий.

5. Разрешение споров.
5.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору
они разрешаются сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде.
5.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны быть заявлены
сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или
вручаться лично полномочному лицу под расписку.

6. Прочие условия.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует в течение трёх лет.
6.2. Стороны вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам при условии письменного согласия каждого из сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, и хранится по одному экземпляру у Исполнителя и Заказчика.
6.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются все Приложения:
1....
2
3

7. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: Заказчик;

Муниципальное унитарное
предприятие «Очаг»
Юридический адрес: 433529, Россия,
Ульяновская обл. Мелекесский р-он,
п. Новоселки
ул. Автодорожная 5
Почтовый адрес: 433529, Россия,
Ульяновская обл. Мелекесский р-он,
п. Новоселки
ул. Автодорожная 5
ИНН 7329001547, КПП
732901001
ОГРН 1107329001427,
ОКПО 87771192, ОКВЭД
40.30.14
ОКТМО 73622425, ОКПОФ 42

Ульяновский филиал ПАО «Бинбанк»
р/с 40702810310020000825
к/с 30101810922027300816
БИК 047308816

е-таП тир.осЬа8@таП.га

Директор МУП «Очаг»

И.А. Повзун



ДОГОВОР №
на горячее водоснабжение

п. Новоселки « » 20 г.
Мелекесского района

Муниципальное унитарное предприятие «Очаг», именуемое в дальнейшем
«Ресурсоснабжающая организация», в лице директора Повзуна Игоря Александровича,
действующего на основании Устава, и

, именуемая в дальнейшем
«Потребитель», в лице , действующего на
основании . с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется произвести и поставить горячее водоснабжение
(далее по договору ГВС) Потребителю
Перечень объектов:

1.2. Ресурсоснабжающая организация обязуется производить и поставлять Потребителю ГВС в
течение срока действия настоящего договора, а Потребитель обязуется, полностью и своевременно
оплачивать представленные услуги по тарифам, утвержденным Департаментом по регулированию
цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области. Тариф установлен Приказом
МИНИСТЕРСТВОМ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от . № :

на период с 01.01.20_г. по 30.06.20_г.:
компонент на холодную воду, руб./куб.м. - в размере руб. за 1м ;
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. -вразмере руб. за 1 Гкал.
на период с 01.07.20 г. по 31.12.20 г.:

*• э

компонент на холодную воду, руб./куб.м. - в размере руб. за 1м ;
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. - в размере руб. за 1 Гкал.
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды в 20 году
составляет Гкал/куб.м

1.3. Количество и поставка ГВС, подаваемой Ресурсоснабжающей организацией, должно
соответствовать требованиям, установленным, СНИП и соответствующим ГОСТом.

2. Порядок учета ГВС.
2.1. Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, уполномоченные представители
Потребителя представляют Ресурсоснабжающей организации акт об объемах потребленной
Потребителем горячей воды с предыдущими и текущими показаниями узлов учета горячей воды в
двух экземплярах, на основании которого, составляется и подписывается по месту нахождения
Ресурсоснабжающей организации акт оказанных услуг, являющийся основанием для проведения
расчетом между сторонами.. При неявке представителя Потребителя, акт оказанных услуг считается
действительным при его подписании Ресурсоснабжающей организацией в одностороннем порядке.
При отсутствии, предоставляемых сведений - расчет осуществляется согласно установленным

нормативам и правилам определенным законодательством Российской Федерации.
2.2. Потребитель за счет собственных средств устанавливает приборы учета ГВС.
2.3. Перерывы в поставке, прекращении или ограничении предоставления ГВС допускаются по
соглашению Сторон. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи ГВС
Ресурсоснабжающая организация должна предупредить Потребителя.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Права Потребителя:
3.1.1. Получать информацию о качественном составе ГВС.



3.1.2. Пользоваться системами водоснабжения в соответствии с условиями настоящего договора,
правилами пользования коммунальными системами водоснабжения и канализации в РФ.
3.1.3. Требовать от Ресурсоснабжающей организации уплаты неустоек (штрафов, пеней) при
непредставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества в порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами и договором;
3.2. Потребитель обязан:
3.2.1.По требованию Ресурсоснабжающей организации предоставлять:
- баланс горячего водоснабжения по установленной форме;
- планы организационно-технических мероприятий с указанием исполнителем сроков их выполнения.
3.2.2. Ежемесячно (до 4 числа) предоставлять сведения об объемах потребленной ГВС
Ресурсоснабжающей организации по приборам учета, если таковых не имеется, то согласно
установленным нормативам.
3.2.3. Обеспечивать выполнение условий договора и требований Правил пользования
коммунальными системами водоснабжения и канализации в РФ от 12.02.1999 года, далее «Правил»,
обеспечивать эксплуатацию систем водоснабжения в соответствии с требованиями нормативно -
технических документов.
3.2.4. Немедленно сообщать Ресурсоснабжающей организации обо всех повреждениях и
неисправностях на системе водоснабжения.
3.2.5. Своевременно производить оплату Ресурсоснабжающей организации за потребленное ГВС по
выставленным счетам.
3.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Ресурсоснабжающей организации на
территорию Потребителя для проверки соответствия водоизмерительного оборудования техническим
условиям.
3.2.7. Своевременно уведомлять Ресурсоснабжающую организацию при изменении Потребителем
реквизитов, правого статуса и организационно-правовой формы.
3.2.8. При неисправности приборов учета потребления ГВС Потребитель не позднее чем в 3-х
дневный срок уведомляет об этом Ресурсоснабжающую организацию.
3.3. Права Ресурсоснабжающей организации:
3.3.1. Осуществлять контроль за правильностью объемов потребления Потребителем ГВС.
3.3.2. Применять меры экономического воздействия за несоблюдение требований настоящего
договора, Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ.
3.3.3. Прекращать (ограничивать) отпуск ГВС с предварительным уведомлением допускается в
случаях:
- по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное органом

государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических
установок Ресурсоснабжающей организации угрожает аварией или создает угрозу жизни и
безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии
Ресурсоснабжающая организация должна предупредить Потребителя незамедлительно;

3.3.4. Прекращать (ограничивать) ГВС без предварительного уведомления Потребителя допускается
в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии при условии
немедленного уведомления Потребителя об этом.
3.3.5. Выписывать Потребителю счета-фактуры за услуги.
3.3.6. Осуществлять оперативный и коммерческий учет потребленного ГВС.
3.3.7. Своевременно предупреждать Потребителя о прекращении (ограничении) поставки ГВС.
3.3.8. Принимать меры по предотвращению самовольного присоединения к системам водоснабжения,
самовольного пользования ими.

4.Ответственность Сторон.
4.1. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за сохранность и эксплуатацию сетей,
находящихся на его территории в соответствии с требованиями Правил пользования коммунальными
системами водоснабжения и канализации в РФ.
4.2. Потребитель несет ответственность за достоверность информации по учету потребленного ГВС.
4.3. В случае просрочки исполнения Потребителем обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, Ресурсоснабжающая организация вправе требовать уплаты неустойки за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения



установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.4. В случае просрочки исполнения Ресурсоснабжающей организацией обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, Потребитель вправе требовать уплаты неустойки за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб.
4.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного
характера, наступление которых, сторона, не -исполнившая обязательство полностью или частично,
не могла предвидеть и предотвратить разумными методами.

5. Цена и порядок расчета по договору
5.1. Цена на ГВС складывается из компонентов тарифа, действующих на момент принятия услуг
Потребителем.
5.2. Тарифы на коммунальные услуги утверждаются Департаментом по регулированию цен и
тарифов Министерства экономики Ульяновской области.
5.3. Потребитель в течение 10 дней с момента получения счета, выставленного на основании акта
оказанных услуг, перечисляет на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации плату за
оказанные услуги.
Ресурсоснабжающая организация не позднее 5 числа месяца, следующего за оплачиваемы,
выставляет Потребителю на оплату горячего водоснабжения акт оказанных услуг, счет, счет-фактуру.
5.4. Ориентировочная стоимость и количество потребления ГВС за период с 01.01.20 г.
по 31.12.20 г. составляет за м~* (Приложение №1 данного
договора).
5.5. При изменении цен и инфляции Ресурсоснабжающая организация вводит в действие новые
тарифы и уведомляет об этом Потребителя за 10 календарных дней до вступления новых тарифов.

6. Акт раздела границ.
6.1 Границей обслуживания сетей горячего водоснабжения со стороны потребителя тепла является
стена камеры, в которой установлены задвижки на ответвлении к Потребителю горячего
водоснабжения.

7. Порядок разрешения споров.
7.1. Споры, которые могут возникнуть при неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами
свои обязательства по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, составлением
протоколов, предъявления претензий, при невозможности достижения взаимоприемлемого решения
заинтересованная сторона вправе передать спорный вопрос на разрешение арбитражного суда
Ульяновской области.
7.2. При отсутствии или нарушении приборного учета по вине Потребителя, расчеты будут
производиться по нормативам.

8. Изменения и дополнения
8.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен сторонами в период его действия на

основе взаимного согласия и/или при наличии причин, вызвавших такие действия сторон.
8.2. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего договора имеют
силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и
скреплены печатями сторон.

9. Действие Договора
9.1. Настоящий договор заключен на срок с 20 г. по 20 г., вступает в

силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с
. В части обязательств по расчетам договор действует до полного исполнения

обязательств. Стороны имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок.



9.2. Прекращение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не
освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при
исполнении сторонами условий договора в период его действия.
9.3 Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке не допустимо.

10. Адреса и подписи Сторон

Ресурсоснабжающая организация: Потребитель:
Муниципальное унитарное предприятие
«Очаг»
Юридический адрес: 433529, Россия,
Ульяновская обл. Мелекесский р-он, п.
Новоселки
ул. Автодорожная 5
Почтовый адрес: 433529, Россия,
Ульяновская обл. Мелекесский р-он, п.
Новоселки
ул. Автодорожная 5
ИНН 7329001547, КПП 732901001
ОГРН 1107329001427,
ОКПО 87771192, ОКВЭД 40.30.14
ОКТМО 73622425, ОКПОФ 42
Ульяновский филиал ПАО «Бинбанк»
р/с 40702810310020000825
К/с 30101810922027300816
БИК 047308816
е-таН тир.осЬа§@таП.ги

МУЛ «Очаг» Директор
/И.А.Повзун/ / /



Д О Г О В О Р №_

на услуги производства и транспортировки тепловой энергии

п. Новоселки « » 201_ г.
Мелекесского района

Муниципальное унитарное предприятие «Очаг», именуемое в дальнейшем
«Теплоснабжающая организация», в лице директора Повзуна Игоря Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

. , именуемая в дальнейшем
«Потребитель», в лице , действующего
на основании с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Предметом настоящего Договора являются услуги производства и
транспортировки тепловой энергии для отопления объектов Потребителя
Теплоснабжающей организацией через присоединенную сеть.

•-

Перечень объектов:

1.2. Теплоснабжающая организация обязуется производить и транспортировать через
свои сети Потребителю согласованное количество тепловой энергии в течение срока
настоящего договора, а Потребитель обязуется принять полностью и своевременно
оплатить услуги производства и транспортировки тепловой энергии.

1.3. Количество и качество тепловой энергии, подаваемой Теплоснабжающей
организацией, должно соответствовать требованиям, установленным СНИП и
соответствующим ГОСТом.

1.4. В случаях возникновения необходимости изменения Потребителем количества
потребляемой им тепловой энергии против согласованного по Договору
Теплоснабжающая организация обязуется обеспечить Потребителю по его
письменной заявке такую возможность при условии возмещения последним расходов,
понесенным Теплоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи
тепловой энергии не в обусловленном договором количестве.

1.5. Дополнительные объемы тепловой энергии могут быть поставлены по заявке
Потребителя только при наличии соответствующих технических возможностей
Теплоснабжающей организацией.

2. Порядок учета тепловой энергии

2.1. Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, уполномоченные
представители Потребителя представляют Теплоснабжающей организации акт об
объемах потребленной Потребителем тепловой энергии с предыдущими и текущими



показаниями контрольно-измерительных приборов, по учету потребления тепловой
энергии, установленных на узле учета тепловой энергии Потребителя на подачу и
обратку, в двух экземплярах, на основании которых, составляется и подписывается
по месту нахождения Теплоснабжающей организации акт оказанных услуг,
являющийся основанием для проведения расчетом между сторонами. При неявке
представителя Потребителя, акт оказанных услуг считается действительным при его
подписании Теплоснабжающей организацией в одностороннем порядке.

При отсутствии, предоставляемых сведений - расчет осуществляется согласно
установленным нормативам и правилам определенным законодательством
Российской Федерации.

При отсутствии приборов учета тепловой энергии, учет ведется расчетным путем,
согласно установленным нормативам.

2.2. Учет отпуска тепловой энергии производится на границе раздела тепловых сетей,
с учетом потерь тепла в теплосетях Потребителя.

2.3. Сторона, ведущая учет тепловой энергии, обязана в любое время предоставлять
представителю другой стороны настоящего договора возможность взаимной
проверки приборов и документов по учету в присутствии уполномоченных лиц.

2.4. Перерывы в поставке, прекращении или ограничении предоставления тепловой
энергии допускаются по соглашению Сторон, за исключением случаев, когда
удостоверенное органом государственного энергетического надзора
неудовлетворительное состояние энергетических установок Потребителя угрожает
аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче,
прекращении или об ограничении подачи тепловой энергии Теплоснабжающая
организация должна предупредить Потребителя незамедлительно.

2.5. Прекращение или ограничение подачи тепловой энергии без согласования с
Потребителем, но с соответствующим его предупреждением допускается в
установленном законом или иными правовыми актами порядке в случае нарушения
указанным Потребителем обязательств по оплате тепловой энергии.

2.6. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи тепловой энергии без
согласования с Потребителем и без соответствующего его предупреждения
допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению
или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления Потребителя об
этом.

3. Права и обязанности Сторон

Теплоснабжающая организация и Потребитель при поставке тепловой энергии, ее
получении и потреблении, а также при взаимных расчетах обязуются
руководствоваться Гражданским кодексом РФ, настоящим договором, решениями
Региональной энергетической комиссии об установлении тарифов на тепловую
энергию, Правилами пользования электрической и тепловой энергии, Инструкцией о
порядке расчетов за тепловую энергию, Правилами технической эксплуатации



тепловых энергоустановок от 24.03.2003 г., Постановлениями Правительства РФ и
другими действующими законодательными актами РФ.

3.1. Потребитель обязан:

3.1.1. Соблюдать правила пользования тепловой энергией, а также предусмотренный
настоящим договором режим потребления тепловой энергии, обеспечить
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой
энергии, использовать энергосберегающие технологии.

3.1.2. Иметь отвечающее предъявляемым техническим требованиям энерго -
принимающее устройство, присоединенное к передающим сетям, и другое
необходимое оборудование, в том числе используемое для обеспечения учета
потребления тепловой энергии, регулярно проводить ремонт и наладку контроль -
измерительных приборов, их проверку в соответствии с требованиями ГОСТов.

3.1.3. Немедленно сообщать об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета
потребления тепловой энергии и об иных нарушениях, возникающих в процессе
пользования тепловой энергией.

3.1.4. Своевременно оплачивать Теплоснабжающей организации, фактически
оказанные услуги транспортировки тепловой энергии.

3.1.5. Принимать меры, исключающие затопление коммуникаций и объектов
присоединенных сетей, которое может возникнуть из-за проникновения воды по
теплофикационным каналам Потребителя в аварийных и других экстренных случаях.

о

3.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Теплоснабжающей
организации и органов государственного энергетического надзора на свою
территорию для проверки соответствия энерго - потребляющего и энерго -
измерительного оборудования техническим условиям.

3.1.7. Не передавать без письменного согласия Теплоснабжающей организации
поставляемую по настоящему договору тепловую энергию субарендаторам.

3.1.8. В трехдневный срок сообщать Теплоснабжающей организации об изменении
юридического адреса, банковских реквизитов, наименование Потребителя,
ведомственной принадлежности или форм собственности, другие реквизиты,
влияющие на надлежащее исполнение настоящего договора. Сообщить сведения об
иных произошедших изменениях, а также о реорганизации, ликвидации, банкротстве,
если таковые обстоятельства имеют место.

3.1.9. Строго соблюдать «Правила технической эксплуатации тепловых
энергоустановок» и «Правила техники безопасности при эксплуатации
теплоиспользующих установок и тепловых сетей».

3.2. Теплоснабжающая организация обязана:



3.2.1. Производить и поставлять Потребителю тепловую энергию до границы раздела
балансовой принадлежности трубопроводов в обусловленном настоящим договором
количестве и в соответствии с установленным СНИП ГОСТ качеством горячей воды,
с учетом технических возможностей котельной Теплоснабжающей организации.

3.2.2. Содержать собственные тепловые сети и теплоносители в полной исправности.

3.2.3. Своевременно уведомлять Потребителя о начале и сроках перерывов в поставке
тепловой энергии.

3.2.4. Оформлять счета-фактуры за производство и транспортировку тепловой
энергии.

3.3. Права Теплоснабжающей организации:

3.3.1. Отключать и опломбировать самовольно присоединенные к тепловым сетям
теплопотребляющие установки и предъявлять к их владельцу претензии и санкции,
установленные законодательством.

3.3.2. Полностью или частично прекратить подачу Потребителю тепловой энергии в
случаях:

- по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное органом
государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние
энергетических установок Потребителя угрожает аварией или создает угрозу
жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об
ограничении подачи тепловой энергии Теплоснабжающая организация должна
предупредить Потребителя незамедлительно;

- без согласования с Потребителем перерыв в подаче, прекращении или ограничении
подачи тепловой энергии и без соответствующего его предупреждения допускается в
случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или
ликвидации аварии при условии немедленного уведомления Потребителя об этом

4. Цена и порядок расчетов по договору

4.1. Тариф на отпуск тепловой энергии устанавливается на основании «Правил
государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и
тепловую энергию в РФ». Потребитель оплачивает за поданную тепловую энергию по
тарифам, которые в установленном порядке утверждаются Департаментом по
регулированию цен и тарифов Министерства экономического развития Ульяновской
области. Приказом МИНИСТЕРСТВА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № от . , тариф
установлен:

на период с 01.01.20 г. по 30.06.20 г. - в размере руб/ Гкал;

на период с 01.07.20 г. по 31.12.20 г. - в размере руб/ Гкал.



4.2. Ориентировочное количество и стоимость оказываемых Теплоснабжающей
организацией услуг по производству и транспортировке тепловой энергии,
необходимой Потребителю на 201 , установлено в расчете (Приложение № 1) и
составляет рублей копеек за
Гкал.

4.3. Потребитель в течение 10 дней с момента получения счета, выставленного на
основании акта оказанных услуг, перечисляет на расчетный счет Теплоснабжающей
организации плату за оказанные услуги.

Теплоснабжающая организация не' позднее 5 числа месяца, следующего за
оплачиваемым, выставляет Потребителю на оплату акт оказанных услуг, счет, счет-
фактуру.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить
причиненный этим реальный ущерб.

5.2. При допущении перерыва в подаче тепловой энергии Потребителю, имевшее
место в результате регулирования режима потребления тепловой энергии,
осуществленного на основании закона или иных обязательных для исполнения
правовых актов, Теплоснабжающая организация несет ответственность за исполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору только при
наличии вины.

5.3. В случае просрочки исполнения Потребителем обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, Теплоснабжающая организация вправе требовать уплаты
неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.4. В случае просрочки исполнения Теплоснабжающей организацией обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, Потребитель вправе требовать уплаты
неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств, не
освобождает стороны договора от исполнения обязательств по настоящему договору
в полном объеме.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы возникших после заключения
настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление



которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла
предвидеть и предотвратить разумными методами.

5.7. При наступлении указанных в п.п. 5.6. обстоятельств, сторона по настоящему
договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по
настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о ней в письменном виде
другую сторону с приложением соответствующих свидетельств.

6. Акт раздела границ.

Границей обслуживания тепловых сетей со стороны потребителя тепловой энергии
является стена камеры, в которой установлены задвижки на ответвлении к
потребителю тепловой энергии.

7. Порядок разрешения Споров

7.1. Споры, которые могут возникнуть при неисполнении или ненадлежащем
исполнении сторонами свои обязательства по настоящему договору, разрешаются
Путем переговоров, составлением протоколов, предъявления претензий, если
взаимоприемлемое решение не достигнуто, заинтересованная сторона вправе
передать спорный вопрос на разрешение арбитражного суда Ульяновской области.

7.2. При отсутствии или нарушении приборного учета по вине Потребителя, расчеты
будут осуществляться по нормативам.

8. Защита интересов Сторон

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего
Договора, стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего
законодательства РФ.

9. Изменения и\или дополнения Договора

9.1. Настоящий договор может быть изменен и\или дополнен сторонами в период его
действия на основе взаимного согласия и/или при наличии объективных причин,
вызвавших действия сторон.

9.2. Любые соглашения сторон по изменению и\или дополнению условий настоящего
договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде,
подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

10. Действие Договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с 20 г. и действует до
_.__ 20 г., и применяется к отношениям сторон, возникшим с

20 г. Стороны имеют преимущественное право на заключение договора
на новый срок.



10.2 Прекращение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по
нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые
имели место при исполнении сторонами условий договора в период его действия.

11. Адреса и подписи Сторон

Теплоснабжающая организация: Потребитель:

Муниципальное унитарное
предприятие «Очаг»
Юридический адрес: 433529, Россия,
Ульяновская обл. Мелекесский р-он, п.
Новоселки
ул. Автодорожная 5
Почтовый адрес: 433529, Россия,
Ульяновская обл. Мелекесский р-он, п.
Новоселки
ул. Автодорожная 5
ИНН 7329001547, КПП 732901001
ОГРН 1107329001427,
ОКНО 87771192, ОКВЭД 40.30.14
ОКТМО 73622425, ОКПОФ 42

Ульяновский филиал ПАО «Бинбанк»
р/с 40702810310020000825
к/с 30101810922027300816
БИК 047308816
е-таП тир.осЬа§@тай.ги

Директор
МУП «Очаг»

о
/И. А.Повзун/


